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LABORATORIUM BADAWCZE KOTLOW I URZADZEN GRZEWCZYCH
mCUE N 93-231 Lodz, ul. Dostaweza | , tel. (042) 64 00 821

ZASWIADCZENIE ED 66/17
Kociol wodny typu Bio Pell Clover 30

z automatycznym podawaniem paliwa,
o nominalnej mocy cieplnej 30 kW,
opalany biomasg w postaci sprasowanej (pelet) typu C1
produkowany przez:

KAWAH Technika Grzewcza Kinga Ciszewska

ul. Druckiego-Lubeckiego 1, 25-818 Kielce
spetnia wymogi dotyczace ekoprojektu (ecodesign) okreslone Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2015/1189
z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE
w odniesieniu do wymogow dotyczacych ekoprojektu dla kottow na paliwa state.

Parametr Symbol Warto$¢  Jednostka Wymogi ekoprojektu
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna | . 275 dla kotlow o nominalnej mocy grzewczej < 20 kW
i s 77 | % i e L
ogrzewania pomieszezen | 2 77 dla kotldow o nominalnej mocy grzewczej > 20 kW
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yl\sgrza—nc ciepto T — Zuzycie energii elektrycznej na | Emisje c'lolycza;(':t_ SEZONOWEEO Ogrzewania
uzytkowe | potrzeby wlasne | pomieszczen dla paliwa zalecanego
przy | przy 30% przy | przy 30% przy przy 30% | ‘ organiczne |
ZNnamionowe) | Znamionowe] | Znamionowe]  znamionowej | znamionowej - znamionowej | w trybie czastki zwiazki tlenek tlenki
mocy mocy mocy mocy mocy mocy l czuwania state gazowe | wegla | azotu
cieplne| cieplnej cieplnej cieplnej cieplne) cieplngj | PM 0GC co | NO«
E ‘ | ;
£ Py P, P g I elma elmin Psp Evpv | Evoce | Esco i Es nox 1
o ] |
| { |
§ 28,5 7.8 82 81 I 0,062 0,028 0,005 | 21 | 4 234 | 170
| |
| _.E | |
- kW kW % % kW kW kW | mg/m®  mg/m’ | mg/m® | mg/m’
3 | Rl
| Wymogi ekoprojektu: | s40 | <20 | <500 | <200

* Pomiary zuzycia energii elektrycznej wykonano poza zakresem akredytacji

Zaswiadczenie wydano na podstawie wynikow badan laboratoryjnych podanych w sprawozdaniu: nr 245/17-L.G.
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